
DF-DNRE-IT
RILEVATORE IN CONDOTTA
PER BASE INDIRIZZATA

RICONDIZIONAMENTO
PER  BASE  INDIRIZZATA DF-2X-BI

Specifica N.: DNM350_DF-DNRE-IT_R01.cdr
Cod. Spec. N.: D78000350_DF-DNRE-IT_R01-20150904
data: 04-09-2015

Prima di fissare la base del sensore
tagliare il perno in plastica sul fondo
del contenitore 

+ TEST COIL

- TEST COIL

+ IN / COMM +

+ OUT / (CONV ONLU)

- / COMM -

- RA / RTS

+ RA

+ RTS

schema cablaggio base sensore

Spostare il cavetto giallo 
come indicato nel disegno
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